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Aqua-4D® sur circulation eau chaudeAqua-4D® sur eau froide
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Office fédéral du sport (OFSPO) – Jura Haus à Macolin (BE), Suisse

Test sur le traitement 
physique de l’eau

L’étude
En septembre 2008, un accord de test a été conclu entre l’Offi-
ce fédéral du sport (OFSPO) à Macolin et Planet Horizons 
Technologies (PHT) dans lequel il a été convenu que le système 
de traitement physique de l’eau Aqua-4D® serait installé dans 
un immeuble de bureaux (Jura Haus) à Macolin.
Les conduites d’eau de l’immeuble Jura Haus présentent des 
traces de corrosion qui sont mises en évidence par une eau de 
couleur «rouille» qui coule aux robinets.
L’objectif de l’étude est de suivre l’évolution de l’entartrage et 
surtout de la corrosion dans les conduites d’eau de l’immeuble 
après l’installation de la technologie Aqua-4D®.

Le test
L’évolution de l’entartrage et de la corrosion sont suivis sur 
trois tubes de contrôle prévus à cet effet.
Les tubes de contrôle sont montés entre deux vannes pour être 
facilement démontés et inspectés. Il est prévu deux tubes de 
contrôle sur les départs d’eau froide n°1 et n°2 et un tube de 
contrôle sur le retour de la circulation d’eau chaude. Les tubes 
de contrôle sont constitués d’une section de tube existante (en 
acier galvanisé), découpée et remontée sur place. Chaque sec-
tion fait environ 50 cm de long.
Les tubes de contrôle sont montés à des emplacements signifi-
catifs où le risque d’entartage et de corrosion est le plus grand 
dans le bâtiment. Cet emplacement est considéré comme re-
présentatif de l’état de la tuyauterie dans tout le bâtiment. Une 
bonne efficacité de la technologie à cet endroit laisse présumer 
une efficacité dans toute la tuyauterie.  

Il a été convenu d’observer les résultats obtenus après plus de 
six mois de fonctionnement en démontant et inspectant le 
tube de contrôle.

Planning
Le système de traitement physique de l’eau Aqua-4D® fourni 
par PHT a été installé en février 2009. Le premier examen de la 
tuyauterie a été effectué le 21.10.2009, soit environ huit mois 
après l’installation. 

Installation du système Aqua-4D®

Le système de traitement de l’eau Aqua-4D® a été installé sur 
l’arrivée principale d’eau froide sanitaire (EFS) à l’entrée de 
l’immeuble après le réducteur de pression principal (*) et sur 
la boucle de circulation d’eau chaude.
La configuration installée est:
• 1 Aqua-4D 360E Pro sur l’arrivée eau froide sanitaire
• 1 Aqua-4D 60E Pro sur la circulation d’eau chaude
• 1 câble de synchronisation entre les deux électroniques
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Inspection des ballons d’eau chaude
Les ballons d’eau chaude ont été ouverts trois semaines avant l’inspection des tubes 
de contrôle: il a été retiré du sable fin en grande quantité. La présence de tartre sous 
forme de sable fin traduit l’efficacité du traitement Aqua-4D® (cristaux d’aragonite 
fins et non collants). La quantité retirée est justifiée par le fait qu’il y a peu de 
consommation d’eau dans l’immeuble pour suffisamment évacuer le tartre dissous 
par l’Aqua-4D®: le tartre aura tendance à se redéposer dans le ballon. Ce phénomè-
ne disparaîtra dès que tout le tartre aura été dissous dans les conduites d’eau.

1.1 Couleur de l’eau aux robinets
Il a aussi été observé que l’eau aux robinets coulait de plus en plus claire et que la 
couleur «rouille» de l’eau avait tendance à disparaître. Le phénomène est beau-
coup plus visible aux premiers étages que dans les derniers étages. En effet le débit 
d’eau dans les conduites principales est plus faible dans les derniers étages que 
dans les premiers étages, ce qui explique que le «nettoyage» des conduites y est 
plus lent. La présence d’une eau de plus en plus claire aux robinets est la consé-
quence visible de l’effet anticorrosion du système de traitement d’eau Aqua-4D®.

Conclusion
L’inspection effectuée après huit mois de fonctionnement du système de traite-
ment d’eau Aqua-4D® a montré que:
1. �Les tubes de contrôle inspectés sont pratiquement entièrement détartrés,
2. �Une couche de passivation (effet anticorrosion) a commencé à se déposer 

dans les tuyaux,
3. L’effet du traitement Aqua-4D® a été aussi observé par:

a. L’absence d’entartrage (calcite) dans les chauffe-eau,
b. �La présence d’une eau de plus en plus claire aux robinets  

(suppression de la corrosion).
Le traitement Aqua-4D® agit jusqu’à l’élimination totale du tartre (effet curatif) et 
ensuite de façon permanente pour éviter qu’il se reforme à nouveau (effet préven-
tif). Les conduites restent ainsi en permanence sans tartre. Il faut noter que le sys-
tème Aqua-4D® est très facile à installer et ne nécessite aucun entretien. Il ne mo-
difie pas la composition chimique de l’eau, n’utilise pas de produits chimiques, 
n’a pas de rejets et a une très basse consommation énergétique.  � n

Tube de contrôle sur départ d’eau froide n° 1: 
le tube est propre, il subsiste par endroits 
des traces de corrosion tandis qu’à d’autres 
endroits une couche de couleur rouille s’est 
formée qui caractérise le début de la forma-
tion d’une couche de passivation (phénomè-
ne anticorrosion).

Tube de contrôle sur retour d’eau chaude: 
le tube est propre, il n’existe aucune trace 
d’entartrage, il existe une couche de couleur 
rouille à certains endroits qui caractérise le 
début de la formation d’une couche de passi-
vation (phénomène anticorrosion).

		  8 mois après installation Aqua-4D
Remarque: le tube de contrôle sur départ d’eau froide n° 2 n’a pas été inspecté.

Cet examen visuel a été effectué en démontant les tubes de contrôle. Le démon-
tage a été effectué en présence de représentants de l’OFSPO et de PHT. 

Tubes de contrôle

Tubes de contrôle

• �Tubes de contrôle 
sur eau froide

• �Tube de contrôle sur  
circulation d’eau chaude

• � • �• �

Eau froide Retour eau chaude

Résultats de l’examen des tuyauteries: inspection du 21.10.2009

Autres observations effectuées

Information pratique
Des séminaires sont organisés régulièrement en fonction de 
vos besoins par:
Planet Horizons Technologies SA
Vos contacts:

Marcos Rodriguez (Planet Horizons Technologies SA)
		  Tél. 078 622 90 89, rodriguez@planethorizons.ch 

Bernard Dätwyler (bat_info_tec)
		  Tél. 079 310 99 80, batitech@batinfotec.ch 

Charles-Henri Faure 

Head Engineering Department

Mobile +41 (0)79 374 24 16  

Planet Horizons Technologies SA 

CH-3960 Sierre 

Tél. +41 (0)27 456 40 38

www.planethorizons.com

Remarque
1. �Il n’a pas été pris de photos des tubes de contrôle lors de 

l’installation. Un tube de contrôle a été monté sur le 2e dé-
part d’eau froide au lieu d’être monté sur le départ d’eau 
chaude.

2. �Le tube TU360E a été monté sur l’arrivée d’eau froide avant 
le réducteur de pression: ce montage ne respecte pas les pré-
conisations de PHT. Le montage avant le réducteur de pres-
sion limite l’efficacité du traitement Aqua-4D notamment 
dans les immeubles à faible consommation d’eau. Pour 
améliorer l’efficacité du traitement Aqua-4D, il est fortement 
recommandé d’installer le tube TU360E après le réducteur 
de pression.

Tubes de contrôle
Les tubes de contrôle ont été montés sur les tuyauteries d’eau 
froide sanitaire (EFS) et sur la boucle d’eau chaude sanitaire 
(ECS) sur le chauffe-eau. Il a été monté:
• 1 tube de contrôle sur départ d’eau froide n°1
• 1 tube de contrôle sur départ d’eau froide n°2
• 1 tube de contrôle sur retour d’eau chaude 
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